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                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту систем учета природного газа на ГРП, приборов расхода циркуляционной воды и
 датчиков уровня в баках МНХ и ХВО

Вид деятельности: Энергоремонтное производство  
Планируемый способ закупки: Открытый запрос предложений
№ закупки:  217P101956

1. Перечень объектов  
	Назначение

	
Объект

	
Приборы контроля
	Первичные преобразователи, датчики
	
Примечание 

	
	
	
	Тип
	Кол-во
	

	Учет природного газа

	ГРП

	Счетчик СПГ-761
	Сапфир 22М-Ех-ДИ          0-1,6кгс/см2
Сапфир 22М-Ех-ДИ          0-16кгс/см2
Сапфир 22М-Ех-ДД          0-0,16кгс/см2
Сапфир 22М-Ех-ДД 1,6кгс/см2
Сапфир 22М-Ех-ДИ        4,0 кПа
Сапфир 22М-Ех-ДИ      40,0 кПа
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1
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	Локальная вычислительная сеть

	Учет потребляемой технической воды
	Турбина паровая     К-200-130
(ЛМЗ)
	Бл.№1
	Расходомер воды ДРК-3-ОП
Расходомер воды
ДРК-3-ОП
	Датчики акустические
	4

4
	

	
	
	Бл.№2
	Расходомер воды ДРК-3-ОП
Расходомер воды ДРК-4-ОП
	Датчики акустические
	4

4
	

	
	
	Бл.№3
	Расходомер воды ДРК-3-ОП
Расходомер воды
ДРК-3-ОП
	Датчики акустические
	4

4
	

	Измерение уровня в баках
	МНХ
	ПТК МНХ
	Датчики радиолокационные УЛМ
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	Маслохозяйство
	ПТК МНХ
	Датчики радиолокационные УЛМ
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	ХВО
	ПТК ХВО
	Датчики радиолокационные УЛМ
	10
	




2. Общие требования
2.1. Работы по ремонту систем учета природного газа на ГРП, приборов расхода циркуляционной воды и датчиков уровня в баках МНХ и ХВО  направлены на повышение надёжности работы оборудования.
2.2. Место оказания услуг: Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС, Вологодская область, р. п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2., ячейки энергоблоков ст.№1, 2, 3 (турбинное, котельное отделения), ХВО, МНХ,  промплощадка.
          2.3. Сроки выполнения работ: февраль – ноябрь 2017. Ремонт систем учета природного газа на ГРП, приборов расхода циркуляционной воды и датчиков уровня в баках МНХ и ХВО выполняется по факту обращения Заказчика к Подрядчику для обеспечения требований указанных в п. 2.1 настоящего документа.
2.4. При выполнении работ по ремонту систем учета природного газа на ГРП, приборов расхода циркуляционной воды и датчиков уровня в баках МНХ и ХВО выполнять требования следующих нормативных документов:
- ПОТ РМ 016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
- Правила устройства электроустановок.
- ПБ 03-517-02. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
-РД 34.03.201-97, «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
-СО 34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- СО 34.35.101-2003 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.
-  РД 34.09.105-96  Методические указания по организации учета топлива на тепловых электростанциях
-  ПБ 09-560-03 Правила пром. безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов. 
-  РД 153-34.0-11.339-97 Методика  выполнения измерений расхода воды в трубопроводах больших диаметров.
-  СО153-34.02.401 Методика разработки норм и нормативов водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики.
2.5.	Требования к организации работ.
2.5.1. Организация и проведение работ должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации. 
2.5.2.	При работе на территории филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка и Инструкцией по пропускному и внутри объектовому режиму филиала ПАО «ОГК-2» -  Череповецкая ГРЭС.
2.5.3.	Работы проводятся на отключенном, выведенном в ремонт  оборудовании, а также в условиях действующего смежного оборудования. Допуск ремонтного персонала Подрядчика для производства работ производится персоналом Заказчика в соответствии с ПТБ РД 34.03.201-97.
2.5.4.	До начала выполнения работ Подрядная организация получает все необходимые разрешения и согласования (при необходимости). Решения Совещаний по организации ремонтной деятельности, проводимых Заказчиком, являются обязательными для исполнения Подрядчиком.
2.5.5.	Подрядная организация должна иметь необходимые  технические средства (оборудование, техника) для производства работ. Персонал организации, привлекаемый для проведения работ, должен соответствовать по количеству и квалификации сложности и трудоёмкости этих работ.
2.5.6.	 Необходимое оборудование, средства механизации, инструмент доставляется Подрядчиком на ремонтную площадку до начала ремонтных работ.
2.5.7.	По окончании выполнения работ Подрядчик обязан вывезти все собственное оборудование, оставшиеся материалы (кроме давальческих), отходы, мусор и т.д. в соответствии с требованиями и в сроки установленные Заказчиком. Приемка оборудования из ремонта на чистоту оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.
2.5.8.	По прибытию на объект, персонал Подрядной организации в обязательном порядке должен пройти вводный  инструктаж в СОТиПК Заказчика.
2.5.9.	Подрядная организация должна иметь комплект документации, подтверждающий право выполнения работ на опасных производственных объектах, согласованные проекты производства работ. Технологическая и организационная документация по работам должна быть в наличии на ремонтной площадке и предъявляться  Подрядной организацией по требованию Заказчика.
2.5.10.	Не позднее 10 дней до начала производства работ Подрядная организация предоставляет Заказчику письмо со списком ИТР и рабочих с указанием должности, разряда, группы по ЭБ, направляемых на объект. К письму  прилагаются документы: копии протоколов аттестации для ИТР в Ростехнадзоре, первичной аттестации и проверки знаний в аттестационной комиссии организации для рабочих, по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.
2.6.	Руководитель работ обеспечивает:  
2.6.1.	Оперативность и должный уровень компетенции при решении всех организационно-технических вопросов, возникающих в процессе ремонта с привлечением при необходимости специализированных организаций и заводов-изготовителей.
2.6.2.	Контроль и учет использования финансовых затрат на ремонт по всем направлениям деятельности, включая и созданные резервы.

3. Требования к подрядчику
За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.
Отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Несет ответственность за убытки,  понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему ТЗ.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.
4. Требования к выполнению работ.
4.1. Требования к видам и объемам выполняемых работ.
4.1.1.  Содержание и объёмы работ, указаны в прилагаемых к настоящему ТЗ ведомостях планируемых работ (приложение №1).
4.1.2. Подрядчик обязан согласиться с предложением Заказчика по увеличению, уменьшению, изменению номенклатуры и объема работ по Техническому заданию. В случае необходимости продления срока ремонта подрядчик должен предоставить заказчику (не позднее срока окончания проведения дефектации) обосновывающие документы для его продления: номенклатуру и объёмы сверхнормативных ремонтных работ, расчёт трудозатрат на выполнение дополнительных объёмов ремонтных работ, проект производства работ. Новый срок и стоимость работ по договору устанавливаются в подписанном дополнительном соглашении к договору.
4.2. Требования к последовательности выполнения  этапов работ.
4.2.1. Последовательность выполнения работ должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями отраслевых норм и правил, указанных в п.2.4. настоящего технического задания и графиком ремонта. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний, работа считается не принятой заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано.
4.3. Исполнитель выполняет работы из материалов, закупаемых самостоятельно и осуществляет поставку материалов собственными силами в пределах запланированного лимита согласно ведомости-сметы. 
Поставляемые Исполнителем материалы должны соответствовать   требованиям НТД завода-изготовителя, иметь сертификат качества, паспорт, инструкцию по эксплуатации и быть новой, ранее не использованной. 
4.4.	Требования к применяемому оборудованию и иным ресурсам.
Оборудование, инструменты, приспособления применяемые подрядчиком для производства ремонтных работ должны быть исправны и соответствовать требованиям ПТБ РД 34.03.201-97.
4.5.	Требования к гарантийным обязательствам.
4.5.1. Гарантийные обязательства по проведенным Подрядчиком работам действуют с момента подписания акта приемки оборудования из капитального ремонта с назначенным гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев.
4.6. Иные требования (особые условия).
При возникновении в процессе работ особых условий, не оговоренных договором и данным техническим заданием, совместно с Заказчиком по каждому конкретному случаю составляется технический акт и принимаются пути решения возникшей ситуации.

   5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.
Несоответствие данным критериям, безусловно, приводит к отклонению заявки без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней технико-коммерческих предложений.       

	№ п/п
	Наименование критерия
	Требования заказчика работ (услуг)

	1
	Профессиональная компетентность 
	1. Участник должен предоставить положительные отзывы от предыдущих заказчиков за последние три года (представить в составе заявки).
2. Выполнение Участниками за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, работ (услуг), аналогичным работам (услугам), являющихся предметом закупки, а именно сервисное обслуживание крана мостового г/п 370 т. (информацию представить в составе заявки).
3. Участник должен обладать ресурсным обеспечением (производственное, трудовое, материально-техническое, финансовое), иметь в наличии:
- иметь требуемую квалификацию персонала, подтвержденную копиями документов (удостоверения, справки о кадровых ресурсах и т.д.) для выполнения объемов, указанных в ведомости планируемых работ.
- транспортные средства (справка о ТС); 
- оснастку, специальный инструмент (справка о наличии). 

	2
	Стартовая готовность
	Техническое предложение должно полностью соответствовать Техническому заданию.

	3
	Иные требования ТЗ
	[bookmark: _GoBack]Полное сооветствие



6. Приложения
№1 Ведомость объема  работ по ремонту систем учета природного газа на ГРП, приборов расхода циркуляционной воды и датчиков уровня в баках МНХ и ХВО.

Согласовано:

Начальник ЦТАИ                                                   И.А. Храпичев   ___________
                                                                                                                                                                            [дата]
Зам. начальника СОТС                                           А.В. Зарницын ___________
                                                                                                                                                                            [дата]
Зам. главного инженера по ремонту                     В.В. Симерук    ___________
                                                                                                                                                                            [дата]
Ответственный исполнитель: 
Инженер ЦТАИ 1 категории                                 В.Н. Филюшин   ___________
                                                                                                                                                                             [дата]

тел: 8 (81742) 48-615; e-mail: Filyushin.Vitaly@chr.ogk2.ru


